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ТЕМПЕРАТУРНІ РЕЖИМИ ЗОН ЗВОРОТНИХ ТОКІВ  
У БЛИЖНЬОМУ СЛІДІ ЦИЛІНДРИЧНИХ СТАБІЛІЗАТОРІВ ПОЛУМ'Я 
Наведено результати експериментальних досліджень теплового стану мікрофакельних пальникових пристроїв з цилін-
дричними стабілізаторами полум'я. Встановлено особливості формування температурних режимів і геометричних характе-
ристик зон зворотних токів у закормовій ділянці циліндричних стабілізаторів. Проаналізовано закономірності впливу 
конструктивних і режимних чинників на основні параметри процесу спалювання в розглядуваних пальникових пристроях. 
Наведено дані щодо залежності довжини зон зворотних токів у закормових ділянках циліндричних стабілізаторів полум'я та 
величини температур у них від таких режимних параметрів процесу спалювання, як величина швидкості потоку повітря на 
вході в канал і коефіцієнт надлишку повітря. Встановлено, що зі збільшенням швидкості повітряного потоку протяжність 
зони зворотних токів зростає, вплив же коефіцієнта надлишку повітря має протилежний характер: довжина зони зворотних 
токів і рівень температур у них зменшуються зі зростанням коефіцієнта надлишку повітря. Певну увагу приділено дослі-
дженню особливостей зміни теплового стану і протяжності зон зворотних токів за стабілізаторами полум'я від величини від-
носного кроку розташування газоподавальних отворів. Зазначено, що з огляду на інжектуючу дію струмин паливного газу 
відбувається скорочення довжини зон зворотних токів зі збільшенням вказаного відносного кроку. 
Ключові слова: температурні режими; циліндричні стабілізатори полум'я; зони зворотних токів; пальникові пристрої. 
Вступ. Серед сучасних тенденцій розвитку кому-
нальної енергетики України виділяються такі, як засто-
сування високоефективних технологій утилізації тепло-
ти (Fialko, Zimin, Dubovskoi, 2000; Dolinskii et al., 2014; 
Zimin, Fialko, 2008; Fialko et al., 2000, 2003, 2014a), ви-
користання відновлюваних джерел енергії (Heletukha, 
2017a, 2017b), застосування сучасних пальникових при-
ладів (Fialko et al., 2010a, 2010b, 2011a, 2011b, 2012, 
2014b). Щодо останніх, то тут на особливу увагу заслу-
говує впровадження пальників стабілізаторного типу. 
Для вогнетехнічних об'єктів порівняно невеликої по-
тужності доцільним є застосування пальникових прис-
троїв з циліндричними стабілізаторами полум'я, особ-
ливо в умовах, коли необхідно забезпечити рівномір-
ність теплопідводу по топковому простору (Fialko et al., 
2012, 2014c, 2014d, 2016, 2017). Зазначені пальникові 
пристрої мають ряд переваг порівняно із традиційними 
пальниками із плоскими стабілізаторами полум'я, го-
ловним чином завдяки відсутності різноманітних втрат, 
зумовлених кінцевими ефектами. З огляду на потреби 
практики щодо проектування таких пристроїв важливи-
ми є дослідження процесів переносу за цих умов. При 
цьому на особливу увагу заслуговує вивчення цих про-
цесів у зонах зворотних токів за стабілізаторами по-
лум'я. Зокрема, значний інтерес становлять досліджен-
ня теплового стану цих зон залежно від зміни різних 
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конструктивних і режимних параметрів. 
Мета роботи – встановити закономірності зміни 
температурних режимів зон зворотних токів у закормо-
вій ділянці циліндричних стабілізаторів полум'я. 
Виклад основного матеріалу. Розглянемо пальнико-
вий модуль, що представляє собою круглий канал, в яко-
му розміщується циліндричний стабілізатор (рис. 1). На 
стабілізаторі по колу розташовані круглі отвори для по-
дачі паливного газу (пропан-бутану) у зносячий потік по-
вітря. Геометричні характеристики досліджуваного паль-
никового модуля такі: Lст = 200·10
-3 м; L1 = 13,5 ·10
-3 м; D 
= 53·10-3 м; dст = 33·10
-3 м; δ0 = δ1 = 2,5·10
-3 м; d = 2·10-3 м. 
Під час проведення експериментів у відносно широ-
ких межах змінювалися такі величини: відносний крок 
розташування газоподавальних отворів S/d – від 3,2 до 
5,0; швидкість повітряного потоку на вході в канал Uп – 
від 5 до 10 м/с і коефіцієнт надлишку повітря α – від 
2,24 до 6,72. Для визначення розмірів зон зворотних то-
ків у закормовій ділянці стабілізатора використовували 
метод візуалізації течії за допомогою солей натрію. Ви-
мірювання температури в зоні зворотних токів здійсню-
вали хромель-алюмелевою термопарою з діаметром ко-
ролька 1,510-3 м. 
 
Рис. 1. Схема (а) і поздовжній переріз (б) пальникового прис-
трою з циліндричним стабілізатором полум'я: 1) круглий канал; 
2) циліндричний стабілізатор полум'я; 3) газоподавальні отвори 
У табл. та на рис. 2 наведено характерні результати 
виконаних експериментальних досліджень, які стосу-
ються геометричних характеристик зон зворотних токів 
за стабілізатором полум'я та температурних полів у цих 
зонах. 
 
Рис. 2. Конфігурація границь зон зворотних токів і поля температур у ближньому сліді циліндричних стабілізаторів полум'я для 
різних варіантів розрахунків: а) варіант 1; б) 2; в) 5; г) 6 











1 2,24 5 3,2 38 1230 780 440 420 
2 2,24 5 5 35 1340 850 490 380 
3 6,72 5 3,2 38 1050 760 290 250 
4 6,72 5 5 29 1100 780 320 230 
5 2,24 10 3,2 42 1250 850 400 350 
6 2,24 10 5 40 1370 910 460 380 
7 6,72 10 3,2 40 1140 810 330 290 
8 6,72 10 5 30 1230 870 360 330 
Відповідно до даних табл., довжина зони зворотних 
токів Lзт залежить від відносного кроку розташування 
газоподавальних отворів S/d, а саме ця зона стає дещо 
коротшою зі збільшенням величини S/d. Так, зі зростан-
ням S/d від 3,2 до 5,0 величина Lзт зменшується від 
38 мм до 29 мм для варіантів дослідів 3 і 4. Цей ефект 
впливу відносного кроку розташування газоподаваль-
них отворів пов'язаний з тим, що його збільшення спри-
чиняє підвищення інжектуючої дії струменів паливного 
газу, яка полягає у більшому залученні навколишнього 
повітря в паливні струмені. Це призводить до додатко-
вого підвищення ступеня розрідження в зоні зворотних 
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токів за стабілізатором, а відтак і до зменшення довжи-
ни даної зони. 
Потрібно, однак, зазначити, що залежність довжини 
зони зворотних токів Lзт від величини S/d є істотно 
тільки за відносно великих значень α. Як свідчать дані 
для варіантів досліджень 5, 6 та 7, 8, для α = 2,24 вели-
чина Lзт зменшується тільки на 2 мм, а для α = 6,72 – на 
10 мм зі збільшенням величини S/d від 3,2 до 5,0. 
Щодо впливу швидкості повітря Uп на величину Lзт, 
то, як свідчать отримані результати досліджень, зрос-
тання Uп зумовлює незначне збільшення протяжності 
зони циркуляційних токів. При цьому це збільшення є 
істотним у разі менших значень коефіцієнта надлишку 
повітря α. 
Розглянемо далі результати виконаних досліджень 
щодо температурних полів у зонах зворотних токів. 
Згідно з отриманими даними в цих зонах найменші тем-
ператури tmin спостерігаються поблизу зривної кромки, 
а найбільші tmах – у точці на вісі турбулентного сліду, 
найбільш віддаленій від стабілізатора полум'я. 
Як видно з табл., зі збільшенням S/d за інших рівних 
умов температури tmin і tmах зростають, що, очевидно, 
значною мірою пов'язано з відміченим вище зменшен-
ням розмірів зони зворотних токів, а відтак і з підви-
щенням її теплонапруженості. 
Закономірності впливу швидкості потоку повітря Uп 
на рівні температур tmin і tmах мають аналогічний харак-
тер. Зростання вказаних температур з підвищенням 
швидкості Uп пов'язано, головним чином, з додатковою 
турбулізацією потоку в зонах зворотних токів. 
Щодо впливу значень коефіцієнта надлишку повітря 
α на рівні температур tmin і tmах, то, як свідчать результа-
ти експериментальних досліджень, цей вплив є вельми 
значним. Вказані температури істотно зменшуються зі 
зростанням величини α. Як видно з табл., це зменшення 
є значнішим за менших швидкостей потоку Uп. 
Характер поведінки температурних полів у зонах 
зворотних токів для розглянутих варіантів досліджень 
має певні загальні особливості. Зокрема, рівень темпе-
ратур у цих зонах значно зростає з віддаленням від тор-
цевої поверхні стабілізатора. Вздовж границі зони зво-
ротних потоків це зростання ∆tзт є максимальним для 
варіанта досліджень № 2 і мінімальним – для варіанта 
№ 3 і становить відповідно 490 і 290 оС. Щодо збіль-
шення температури вздовж осі турбулентного сліду ∆tх 
у зоні зворотних токів, то воно є дещо меншим, ніж 
вздовж границі цієї зони (див. табл.). 
Звертає на себе увагу також той факт, що значне 
зростання температури з віддаленням від торця стабілі-
затора полум'я найістотніше виявляється поблизу цього 
торця і стає менш вираженим у хвостовій частині зони 
зворотних токів. 
Згідно з результатами виконаних досліджень у зоні 
зворотних токів перепади температури в поперечному 
напрямку є істотно меншими, ніж вздовж цієї зони. 
Висновки. За результатами виконаних експеримен-
тальних досліджень встановлено закономірності пове-
дінки теплового стану та геометричних характеристик 
зон зворотних токів у закормових ділянках циліндрич-
них стабілізаторів полум'я мікрофакельних пальнико-
вих пристроїв. Визначено вплив конструктивних і ре-
жимних параметрів процесу спалювання на протяж-
ність зон зворотних токів та величини температур у цих 
зонах. Показано, що зростання відносного кроку розта-
шування газоподавальних отворів і коефіцієнта над-
лишку повітря зумовлює зменшення довжини зон зво-
ротних токів, а підвищення швидкості повітряного по-
току, навпаки, збільшує цю довжину. Щодо темпера-
турних режимів у зоні зворотних токів за стабілізато-
ром полум'я встановлено, що зі збільшенням відносно-
го кроку розташування газоподавальних отворів S/d і 
швидкості повітряного потоку максимальні значення 
температур зростають. Збільшення ж величини коефі-
цієнта надлишку повітря призводить до падіння цих 
температур. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ЗОН ОБРАТНЫХ ТОКОВ В БЛИЖНЕМ СЛЕДЕ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПЛАМЕНИ 
Представлены результаты экспериментальных исследований теплового состояния микрофакельных горелочных ус-
тройств с цилиндрическими стабилизаторами пламени. Установлены особенности формирования температурных режимов и 
геометрических характеристик зон обратных токов в закормовой области цилиндрических стабилизаторов. Проведен анализ 
закономерностей влияния конструктивных и режимных факторов на основные параметры процесса сжигания в рассматри-
ваемых горелочных устройствах. Приведены данные о зависимости длины зон обратных токов в закормовых областях ци-
линдрических стабилизаторов пламени и величины температур в них от таких режимных параметров процесса сжигания, 
как величина скорости потока воздуха на входе в канал и коэффициент избытка воздуха. Отмечено, что с увеличением ско-
рости воздушного потока протяженность зоны обратных токов возрастает, влияние же коэффициента избытка воздуха име-
ет противоположный характер: длина зоны обратных токов и уровень температур в них уменьшаются с ростом коэффициен-
та избытка воздуха. Определенное внимание уделено исследованию особенностей изменения теплового состояния и протя-
женности зон обратных токов по стабилизаторам пламени от величины относительного шага расположения газоподающих 
отверстий. Отмечено, что ввиду инжектирующего действия струй топливного газа происходит сокращение длины зон об-
ратных токов при увеличении величины указанного относительного шага. 
Ключевые слова: температурные режимы; цилиндрические стабилизаторы пламени; зоны обратных токов; горелочные 
устройства. 
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TEMPERATURE REGIMES OF BACKFLOW ZONES IN THE NEAR TRAIL  
OF CYLINDRICAL FLAME STABILIZERS 
The results of experimental studies of the temperature regimes of the back flow zones behind the cylindrical flame stabilizers of 
microjet burners are presented. The authors have considered a burner device, which is a circular channel with a cylindrical stabilizer 
placed in it. Circular openings for feeding fuel gas (propane-butane) into the blowing air flow off are located in a circle on the 
stabilizer. To determine the sizes of the back flow zones in the regions astern of the stabilizer, a method of visualizing the flow using 
sodium salts was used. The temperature measurement in the back flow zone was carried out by the chromel-alumel thermocouple. 
The regularities of the influence on the length of the back flows zones and the temperatures in these zones of such regime parameters 
of the combustion process as the value of the air flow velocity at the inlet to the channel and the air excess coefficient are analysed. 
Particular attention is paid to the study of the features of the change in the heat state and the length of the back flow zones as a 
function of the magnitude of the relative pitch of disposition of the gas-supply openings. An increase in the relative pitch of the gas-
supplying openings and the air excess coefficient is shown to lead to a decrease in the length of the back flow zones, and an increase 
in the airflow velocity, on the contrary, increases this length. The influence of the relative pitch of disposition of the gas is noted to 
supply openings related to the fact that its growth leads to an increase in the injecting action of the fuel gas jets, which consists in a 
greater attraction of ambient air to the fuel jets. This in turn leads to an additional increase in the degree of rarefaction in the back 
flows zone beyond the stabilizer, and then to a decrease in the length of this zone. The dependence of the length of the back flow 
zone on the magnitude of the relative pitch of the gas supply openings is observed to be significant only at relatively high values of 
the air excess coefficient. With an increase in this pitch and the air-flow velocity, the maximum values of the temperatures are 
defined to increase. An increase in the air excess coefficient is considered to lead to a drop in maximum temperatures in the back 
flows zone. The results of the completed studies can be used in energy practice in the design of burner devices for fuel combustion 
equipment with relatively low power, when it is necessary to ensure the uniformity of heat supply over the fire space. 
Keywords: temperature regimes; cylindrical flame stabilizers; back flows zones; burner devices. 
